ze ztgcza ZK-2015 PE-N

WLZ oswietlenia

Uwagi:

1. Stupy oswietleniowe typu S 60 PC
-stupynr6,7,8,9,10i 11;
Stupy oswietleniowe typu SO - 80 PC z wysiegnikiem A 1,5
Elektromontaz Rzeszéw: - stupy nr1, 2, 3,4,5,12, 13i 14;
2. Oprawy oswietleniowe typu LUMA LED 30W:
-nastupachnré6,7,8,9,10i 11;
Oprawy oswietleniowe typu LUMA LED 70W
-nastupachnr1, 2, 3,4,5,12,13i 14;

3. Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe typu TZK;

4. Zabezpieczenie opraw - bezpieczniki matogabarytowe typu DO1-4A,

5. Fundamenty typu FB-100;
6. L1 - L-14 numer latarni oswietleniowe;j;
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Zasilanie Istn. ztgcze ZK-2015 PE-N
Ukiad potgczen e 4
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J Ochrona przeciwporazeniowa:
: ' — Galmar Samoczynne odiaczenie napiecia
Instalacje odbiorcze -
Uktad potaczen
NS R< 300

% -plombowac

do latarni L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, [-12, L-13, L-14

do latarni L-6, L-7, L-8, L-9, L-10, I-11

Obiekt: Oswietlenie Drog. dz. nr 257, 226, 227, 240
lokalizacja: | Skarbimierz-Osiedle skala rys. nr
przedmiot: | Schemat ideowy data 11. 2013
projektowat: | inz. Szczepan Lukawiecki | podpis 2
sprawdzit: podpis

Branza: elektryczna upr. proj.nr 194/80/Op; 64/95/0Op




