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' Elektromontaz Rzeszéw: -shpynr1,2, 3,4, 5,12, 13114;
2, Oprawy oéwietleniowe typu LUMA LED 30W:
R -nastupachnr6,7,8,9,10i 11;
Oprawy oéwiletlenlowe typu LUMA LED 70W
" L
A B SO -na stupach nr 1, 2, 3, 4, 5, 12, 131 14:

3. Tabllczkl zaclskowo-bezplecznlkowe typu TZK;

4. Zabezpleczenle opraw - bezplecznlkl matogabarytowe typu D01-4A;
5. Fundamenty typu FB-100;

6. L1 - L=14 numer latarni odwietleniowe];
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